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* Maakaablisoontele teostada aasad ampritangidega mõõtmiseks

* Skeem kinnitada niiskuskindlas ümbrises kilbi siseuksele

* Seadmed ja kaablid markeerida

* Maakaablite otsad varustada sõrmikmuhvidega

* Sisend- ja väljundfiidrid otsastada riviklemmidele

* Jõuahelate hargnemisel kasutada hargnemisklemme

* Välikilp sokliga pinnases

MÄRKUSED:

~3x230/400V 50Hz TN-C

h = -0.15m

R = 1.0m

1 elektrood h = 3...4m

Lülitamine

QS

QFJ

M

N

LHLHLA

H KV SA

L

N

K1

AXPK 4G25

0,33A

0,33A

0,45A

Ik3~827A   Ik1~354A
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Elektri-, side- ja valgustusliinid

Tee 41 Kärevere - Kärkna kergliiklustee lõigul km 12,1...12,9
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